FUSIBLE 40A

|:| LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: |-
3x16+2x16mm2 Cu kWh - 3x10+2x10mm2 Cu
Longitud 36 m Longitud 0,5 m
DE C.G.P. EQUIPO DE MEDIDA
0.6/1 kV XLPE+Pal
EXISTENTE 0.6/1 kV XLPE+Pol / o
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MAGNETOTERMICO LINEA BOMBA
MANIOBRA SUMERGIBLE
SECCIONADOR
EN CARGA 11,00 kW
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DERIVACION INDIVIDUAL:

CUADRO MANIOBRA'Y

PROTECCION BOMBA
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ACTIVITATS

AJUNTAMENT D’ANDRATX

BOMBEIG PLATJA SANT ELM

ESQUEMA UNIFILAR - INSTALACION ELECTRICA

ESQUEMA UNIFILAR - INST. ELECTRICA
DETALLES BLOQUES

Enginyera Dep. Activitats
Catalina Monserrat Quetglas

Conforme Tecnic Municipal
Alexandre Pujol Enrich
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